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9035.2-ИОС1.2-С       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Терещенко Л  03.25 

Содержание тома 
 

Стадия Лист Листов 

Проверил Терещенко Ю  03.25 П  1 
 Нач. отд. Порожняк  03.25 

ООО «Институт 
«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ» Н. контроль Порожняк  03.25 

ГИП Колюпанов  03.25 
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Содержание тома 5.1.2 

Обозначение Наименование Примечание 

9035.2 -ИОС1.2- С Содержание тома  2 

9035.2 -СП Состав проектной документации 3 

9035.2 -ПГ Подтверждение ГИП 4 

9035.2 -ИС Сведения об интеллектуальной собственности 5 

9035.2 -СУ Сведения об участниках проектирования 6 

   

 Графическая часть (чертежи)  

9035.2 -ИОС1.2-ГЧ Ведомость документов графической части 7 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 
 

 
 

      

9035.2 –СП       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

ГИП Колюпанов  03.25 

Состав проектной документации 
 

Стадия Лист Листов 

    П  1 
     

ООО «Институт 
«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»     
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Состав проектной документации 
 
 

Состав проектной документации представлен в томе 14 
 



 

      

9035.2 - ПГ       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

ГИП Колюпанов  03.25 

Подтверждение ГИП 

Стадия Лист Листов 

    П  1 
    

ООО «Институт 
«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»     
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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, документами об использовании земельного участка для 

строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий 

 
 
 
 
 
 

Главный инженер 
проекта 

 В.М.Колюпанов 

 
 
 



 

      

9035.2 - ИС       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

ГИП Колюпанов  07.23 

Сведения  
об интеллектуальной собственности 

Стадия Лист Листов 

    П  1 

    
ООО «Институт 

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»     
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Настоящая Проектная документация разработана в соответствии с  

«Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», принятым Постановлением Правительства Российской Федерации  

№ 87 от 16 февраля 2008 г. и вступившим в силу с 01 июля 2008 г. 

Информация, изложенная в настоящей проектной документации, носит 

конфиденциальный характер. 

Настоящие материалы являются результатом интеллектуальной 

деятельности ООО «Институт «ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ». В связи с этим они не 

могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы, 

распространены или переданы для использования третьим лицам без 

письменного согласия ООО «Институт «ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ». Данное 

требование соответствует Гражданскому Кодексу РФ. 
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Сведения об участниках проектирования 

Сведения об участниках проектирования приведены в 9035.2-ИОС1.2-ИУЛ. 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

      

9035.2-ИОС1.2-ГЧ       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

 Разработал Исаенко  03.25 

Ведомость документов 
графической части 

Стадия Лист Листов 

 Проверил Терещенко Ю  03.25 П 1 1 

 Нач. отдела 
отдела. 

Порожняк  03.25 ООО «Институт 

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ» 

 

  Н.контр. 
 

Порожняк  03.25 
  ГИП Колюпанов  03.25 
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Ведомость документов графической части (начало) 

Обозначение Наименование Примечание 
1 2 3 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1    
 л. 1 

Щит рабочего освещения 2ЩО1 
(Ряд N, ось 1). 
Схема принципиальная однолинейная 

13 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1   
л. 2 

Щит аварийного освещения 2ЩАО1 
(Ряд N, ось 1). 
Схема принципиальная однолинейная 

14 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1    
 л. 3 

Щит рабочего освещения 2ЩО2 
(Ряд N, ось 1). 
Схема принципиальная однолинейная 

15 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1   
л. 4 

Щит аварийного освещения 2ЩАО2 
(Ряд N, ось 1). 
Схема принципиальная однолинейная 

16 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1    
 л. 5 

Щит рабочего освещения 2ЩО3 
(Ряд Q, ось 1). 
Схема принципиальная однолинейная 

17 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1   
л. 6 

Щит аварийного освещения 2ЩАО3 
(Ряд Q, ось 1). 
Схема принципиальная однолинейная 

18 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1    
 л. 7 

Щит рабочего освещения 2ЩО4 
(Ряд N, ось 26). 
Схема принципиальная однолинейная 

19 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1   
л. 8 

Щит аварийного освещения 2ЩАО4 
(Ряд N, ось 26). 
Схема принципиальная однолинейная 

20 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1    
 л. 9 

Щит рабочего освещения 2ЩО5 
(Ряд N, ось 26). 
Схема принципиальная однолинейная 

21 
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Изм. Кол.уч
. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

2 
9035.2-ИОС1.2-ГЧ 

5113-АС.С № докум. 

                                 8 

Ведомость документов графической части (продолжение) 

Обозначение Наименование Примечание 
1 2 3 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1   
л. 10 

Щит аварийного освещения 2ЩАО5 
(Ряд N, ось 26). 
Схема принципиальная однолинейная 

22 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1    
 л. 11 

Щит рабочего освещения 2ЩО6 
(Ряд N, ось 26а). 
Схема принципиальная однолинейная 

23 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1   
л. 12 

Щит аварийного освещения 2ЩАО6 
(Ряд N, ось 26а). 
Схема принципиальная однолинейная 

24 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1    
 л. 13 

Щит рабочего освещения 2ЩО7 
(Ряд N, ось 26а). 
Схема принципиальная однолинейная 

25 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1   
л. 14 

Щит аварийного освещения 2ЩАО7 
(Ряд N, ось 26а). 
Схема принципиальная однолинейная 

26 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1    
 л. 15 

Щит рабочего освещения 2ЩО8 
(Ряд N, ось 41). 
Схема принципиальная однолинейная 

27 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1   
л. 16 

Щит аварийного освещения 2ЩАО8 
(Ряд N, ось 41). 
Схема принципиальная однолинейная 

28 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1    
 л. 17 

Щит рабочего освещения 2ЩО9 
(Ряд N, ось 41). 
Схема принципиальная однолинейная 

29 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1   
л. 18 

Щит аварийного освещения 2ЩАО9 
(Ряд N, ось 41). 
Схема принципиальная однолинейная 

30 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1    
 л. 19 

Щит рабочего освещения 2ЩО10 
(Ряд N, ось 53). 
Схема принципиальная однолинейная 

31 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1   
л. 20 

Щит аварийного освещения 2ЩА10 
(Ряд N, ось 53). 
Схема принципиальная однолинейная 

32 
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3 
9035.2-ИОС1.2-ГЧ 

5113-АС.С № докум. 

                                 9 

Ведомость документов графической части (продолжение) 

Обозначение Наименование Примечание 
1 2 3 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1    
 л. 21 

Щит рабочего освещения 2ЩО11 
(Ряд P, ось 53). 
Схема принципиальная однолинейная 

33 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1   
л. 22 

Щит аварийного освещения 2ЩА11 
(Ряд P, ось 53). 
Схема принципиальная однолинейная 

34 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1    
 л. 23 

Щит наружного освещения 2ЩНО1 
(Ряд H, ось 26). 
Схема принципиальная однолинейная 

35 

9035.2 -1.1-ИОС1- ЭО1    
 л. 24 

Щит наружного освещения 2ЩНО2 
(Ряд Q, ось 41). 
Схема принципиальная однолинейная 

36 

9035.2-1.1-ИОС1-
ЭОП1  л. 1 План сетей осветительного оборудования 37 

9035.1-1.1-ИОС1-
ЭОП1  л. 2 

План наружного электроосвещения  38 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭГ1    
л. 1 

Наружное заземление.  
Заземление и молниезащита 

39 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭГ1    
л. 2 

Внутреннее заземление  
Заземление и молниезащита 

40 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭГ1    
л. 3.1 … 3.2 

Электропомещение ряды JA01-E01 
(N - P, оси 1-5). 
Заземление и молниезащита 

41 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭГ1    
л. 4.1 … 4.2 

Электропомещениеряды JA01-E02. 
(M-N, оси 28-31). 
Заземление и молниезащита 

43 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭГ1    
л. 5.1 … 5.2 

Электропомещениеряды JA01-E03 
(M-N, оси 39-48). 
Заземление и молниезащита 

45 

   

 Прокатный цех –II этап cтроительства,  
оси 68а-94 

 

9035.2 -1.2-ИОС1-ЭМ1    ГРЩ 0,4 кВJA01E10+PCT42.  47 
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4 
9035.2-ИОС1.2-ГЧ 

5113-АС.С № докум. 

                                 10 

Ведомость документов графической части (продолжение) 

Обозначение Наименование Примечание 
1 2 3 

 л. 1.1…1.3 Схема принципиальная однолинейная 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1    
 л. 2.1…2.2 

ГРЩ 0,4 кВJA01E10+PCT43.  
Схема принципиальная однолинейная 

50 

9035.2 -1.2-ИОС1-ЭМ1    
 л. 3.1…3.4 

Пункт распределительный 1.2ПР1.1.  
Схема принципиальная однолинейная 

52 

9035.2 -1.2-ИОС1-ЭМ1    
л. 4.1…4.4 

Пункт распределительный 1.2ПР1.2.  
Схема принципиальная однолинейная 

56 

9035.2 -1.2-ИОС1-ЭМ1   
л. 5.1…5.3 

Троллейная линия 2ТР4 (пролёт M-O). 
Схема принципиальная однолинейная 

60 

9035.2 -1.2-ИОС1-ЭМ1   
л. 6.1…6.3 

Троллейная линия 2ТР6 (пролёт O-Q). 
Схема принципиальная однолинейная 

63 

9035.2 -1.2-ИОС1- ЭО1    
 л. 1 

Щит рабочего освещения 2ЩО12 
(Ряд O, ось 70). 
Схема принципиальная однолинейная 

66 

9035.2 -1.2-ИОС1- ЭО1   
л. 2 

Щит аварийного освещения 2ЩА12 
(Ряд O, ось 70). 
Схема принципиальная однолинейная 

67 

9035.2 -1.2-ИОС1- ЭО1    
 л. 3 

Щит рабочего освещения 2ЩО13 
(Ряд O, ось 81). 
Схема принципиальная однолинейная 

68 

9035.2 -1.2-ИОС1- ЭО1   
л. 4 

Щит аварийного освещения 2ЩА13 
(Ряд O, ось 81). 
Схема принципиальная однолинейная 

69 

9035.2 -1.2-ИОС1- ЭО1    
 л. 5 

Щит наружного освещения 2ЩНО3 
(Ряд O, ось 70). 
Схема принципиальная однолинейная 

70 

9035.2-1.2-ИОС1-
ЭОП1  л. 1 

План сетей осветительного оборудования 71 

9035.1-1.2-ИОС1-
ЭОП1  л. 2 

План наружного электроосвещения  72 

9035.2 -1.2-ИОС1-ЭГ1    
л. 1 

Электропомещениеряды JA01-E04 
(N-O, оси 68a-73). 

73 
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5 
9035.2-ИОС1.2-ГЧ 

5113-АС.С № докум. 

                                 11 

Ведомость документов графической части (продолжение) 

Обозначение Наименование Примечание 
1 2 3 

Заземление и молниезащита 

   

 Вальцетокарная мастерская –  
I этап строительства 

 

9035.2 -1.3-ИОС1-ЭМ1    
 л. 1.1…1.4 

Трансформаторная подстанция 1.3КТП.  
Вальцетокарная мастерская 
Схема принципиальная однолинейная 

74 

9035.2 -1.3-ИОС1-ЭО1    
 л. 1 

Щит рабочего освещения 1.3ЩО1  
(Ряд О, ось 76).  
Схема принципиальная однолинейная 

78 

9035.2 -1.3-ИОС1-ЭО1    
 л. 2 

Щит рабочего освещения 1.3ЩАО1  
(Ряд О, ось 76).  
Схема принципиальная однолинейная 

79 

9035.2 -1.3-ИОС1-
ЭОП1   л. 1 План сетей осветительного оборудования 80 

9035.2 -1.3-ИОС1-ЭГ1    
 л. 1 

Заземление и молниезащита 81 

   

 Дымовая труба прокатного цеха –  
I этап строительства  

 

9035.2 -2-ИОС1-ЭН1     
 л. 1 

Блоки управления заградительными 
огнями 2БУСО1 и 2БУСО2. 
Схема принципиальная однолинейная 

82 

9035.2 -2-ИОС1-ЭГ1     
 л. 1 

Заземление и молниезащита 83 

   

 Участок копровых испытаний  –  
I этап строительства 

 

9035.2 -3-ИОС1-ЭГ1    
л. 1 

Заземление и молниезащита 84 
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л
. 

 
 

Изм. Кол.уч
. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

6 
9035.2-ИОС1.2-ГЧ 

5113-АС.С № докум. 

                                 12 

Ведомость документов графической части (окончание) 

Обозначение Наименование Примечание 
1 2 3 

 Автомобильные весы поосные №3  –  
I этап строительства 

 

9035.2 -4-ИОС1-ЭГ1    
л. 1 

Автомобильные весы. 
Заземление и молниезащита 

85 

   

 Блок водоподготовки – 
дооборудование - I этап строительства 

 

9035.2 -5-ИОС1-ЭМ1     
 л. 1.1…1.11 

Шкаф управления 5ШУ1.3  
Схема принципиальная однолинейная 

86 

9035.2 -5-ИОС1-ЭМ1     
 л. 2.1…2.2 

Шкаф управления 5ШУ2.3 
Схема принципиальная однолинейная 

97 

   

 



13

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
,
 
т
и

п
 
и

д
и

а
м

е
т
р
 
т
р
у
б

ы

д
л

и
н
а
,
 
м

с
п
о
с
о
б

 
п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=31,1 кВт

Рр=31,1 кВт

Iр=48,1 А

cosφ=0,98

2ЩО1

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩО1

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N1.2

BA47-100

C100

1QF

1 IEK

QF1, QF2,

QF5

3

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=100 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C50

N1.1

15,0

23,2

QF4

BA47-100

C6

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

QF5

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩО1

(Ряд N, ось 1).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 1

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

15,0

23,2

Рабочее

освещение

пролета H-L,

оси 1-13

Рабочее

освещение

пролета L-N,

оси 1-13

Освещение

светотехнических

площадок

пролета H-N,

оси 1-13

N1.3

1,08

1,7

QF3

BA47-100

C6

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
,
5

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C

QF3, QF4 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=6 А, х-ка С

ІЕК

24



Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
,
 
т
и

п
 
и

д
и

а
м

е
т
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т
р
у
б

ы

д
л

и
н
а
,
 
м

с
п
о
с
о
б

 
п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=30,0 кВт

Рр=30,0 кВт

Iр=46,4 А

cosφ=0,98

2ЩАО1

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩАО1

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

BA47-100

C100

1QF

1 IEK

QF1 - QF4 4

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=100 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C50

QF3

BA47-100

C50

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

QF4

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

Резерв

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩАО1

(Ряд N, ось 1).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 2

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

N1.2аN1.1а

15,0

23,2

15,0

23,2

Аварийное

освещение

пролета H-L,

оси 1-13

Аварийное

освещение

пролета L-N,

оси 1-13

А,B,C А,B,C

14



15

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
,
 
т
и

п
 
и

д
и

а
м

е
т
р
 
т
р
у
б

ы

д
л

и
н
а
,
 
м

с
п
о
с
о
б

 
п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=31,1 кВт

Рр=31,1 кВт

Iр=48,1 А

cosφ=0,98

2ЩО2

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩО2

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N2.2

BA47-100

C100

1QF

1 IEK

QF1, QF2,

QF5

3

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=100 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C50

N2.1

15,0

23,2

QF4

BA47-100

C6

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

QF5

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩО2

(Ряд N, ось 1).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 3

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

15,0

23,2

Рабочее

освещение

пролета N-P,

оси 1-13

Рабочее

освещение

пролета P-Q,

оси 1-13

Освещение

светотехнических

площадок

пролета N-Q,

оси 1-13

N2.3

1,08

1,7

QF3

BA47-100

C6

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
,
5

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C

QF3, QF4 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=6 А, х-ка С

ІЕК



Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
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т
и
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и

д
и

а
м

е
т
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т
р
у
б

ы

д
л

и
н
а
,
 
м

с
п
о
с
о
б

 
п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=30,0 кВт

Рр=30,0 кВт

Iр=46,4 А

cosφ=0,98

2ЩАО2

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩАО2

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

BA47-100

C100

1QF

1 IEK

QF1 - QF4 4

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=100 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C50

QF3

BA47-100

C50

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

QF4

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

Резерв

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩАО2

(Ряд N, ось 1).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 4

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

N2.2аN2.1а

15,0

23,2

15,0

23,2

Аварийное

освещение

пролета N-P,

оси 1-13

Аварийное

освещение

пролета P-Q,

оси 1-13

А,B,C А,B,C

16



17

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
,
 
т
и

п
 
и

д
и

а
м

е
т
р
 
т
р
у
б

ы

д
л

и
н
а
,
 
м

с
п
о
с
о
б

 
п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=23,3 кВт

Рр=23,3 кВт

Iр=36,1 А

cosφ=0,98

2ЩО3

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩО3

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

BA47-100

C80

1QF

1 IEK

QF1, QF4 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=80 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=63 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C63

N3.1

22,5

34,8

QF3

BA47-100

C6

QF2

BA47-100

C6

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
,
5

QF4

BA47-100

C63

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩО3

(Ряд Q, ось 1).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 5

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

Рабочее

освещение

пролета Q-R,

оси 1-19

Освещение

светотехнической

площадки

пролета Q-R,

оси 1-19

N3.2

0,81

1,3

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C

QF2, QF3 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=6 А, х-ка С

ІЕК



18

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
,
 
т
и

п
 
и

д
и

а
м

е
т
р
 
т
р
у
б

ы

д
л

и
н
а
,
 
м

с
п
о
с
о
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р
о
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л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=22,5 кВт

Рр=22,5 кВт

Iр=34,8 А

cosφ=0,98

2ЩАО3

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩАО3

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

BA47-100

C80

1QF

1 IEK

QF1-QF3 3

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=80 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=63 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C63

N3.1

22,5

34,8

QF2

BA47-100

C63

QF3

BA47-100

C63

ЩРн-24з-0 У2 IP54

Корпус на 24 модулей ЩРн-24з-0 У2, габаритом 410х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩАО3

(Ряд Q, ось 1).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 6

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C

Аварийное

освещение

пролета Q-R,

оси 1-19
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
,
 
т
и

п
 
и

д
и

а
м

е
т
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т
р
у
б

ы

д
л

и
н
а
,
 
м

с
п
о
с
о
б

 
п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=34,2 кВт

Рр=34,2 кВт

Iр=52,8 А

cosφ=0,98

2ЩО4

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩО4

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N4.2

BA47-100

C100

1QF

1 IEK

QF1, QF2,

QF5

3

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=100 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C50

N4.1

16,5

25,5

QF4

BA47-100

C6

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

QF5

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩО4

(Ряд N, ось 26).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 7

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

16,5

25,5

Рабочее

освещение

пролета H-L,

оси 13-26а

Рабочее

освещение

пролета L-N,

оси 13-26а

Освещение

светотехнических

площадок

пролета H-N,

оси 13-26а

N4.3

1,19

1,8

QF3

BA47-100

C6

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
,
5

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C

QF3, QF4 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=6 А, х-ка С

ІЕК
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
,
 
т
и

п
 
и
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а
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р
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б

ы

д
л
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н
а
,
 
м

с
п
о
с
о
б

 
п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=33,0 кВт

Рр=33,0 кВт

Iр=51,0 А

cosφ=0,98

2ЩАО4

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩАО4

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N4.2а

BA47-100

C100

1QF

1 IEK

QF1-QF4 4

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=100 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C50

N4.1а

16,5

25,5

QF3

BA47-100

C50

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

QF4

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩАО4

(Ряд N, ось 26).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 8

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

16,5

25,5

Аварийное

освещение

пролета H-L,

оси 13-26а

Аварийное

освещение

пролета L-N,

оси 13-26а

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
,
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р
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б
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а
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м
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п
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с
о
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п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=34,2 кВт

Рр=34,2 кВт

Iр=52,8 А

cosφ=0,98

2ЩО5

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩО5

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N5.2

BA47-100

C100

1QF

1 IEK

QF1, QF2,

QF5

3

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=100 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C50

N5.1

16,5

25,5

QF4

BA47-100

C6

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

QF5

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩО5

(Ряд N, ось 26).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 9

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

16,5

25,5

Рабочее

освещение

пролета N-P,

оси 13-26а

Рабочее

освещение

пролета P-Q,

оси 13-26а

Освещение

светотехнических

площадок

пролета N-Q,

оси 13-26а

N5.3

1,19

1,8

QF3

BA47-100

C6

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
,
5

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C

QF3, QF4 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=6 А, х-ка С

ІЕК



22

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и
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к
а
б

е
л

я
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р
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б

ы
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л
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а
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м

с
п
о
с
о
б

 
п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=33,0 кВт

Рр=33,0 кВт

Iр=51,0 А

cosφ=0,98

2ЩАО5

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩАО5

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N5.2а

BA47-100

C100

1QF

1 IEK

QF1-QF4 4

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=100 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C50

N5.1а

16,5

25,5

QF3

BA47-100

C50

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

QF4

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩАО5

(Ряд N, ось 26).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 10

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

16,5

25,5

Аварийное

освещение

пролета N-P,

оси 13-26а

Аварийное

освещение

пролета P-Q,

оси 13-26а

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
,
 
т
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и

а
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р
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м

с
п
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р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=34,2 кВт

Рр=34,2 кВт

Iр=52,8 А

cosφ=0,98

2ЩО6

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩО6

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N6.2

BA47-100

C100

1QF

1 IEK

QF1, QF2,

QF5

3

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=100 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C50

N6.1

16,5

25,5

QF4

BA47-100

C6

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

QF5

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩО6

(Ряд N, ось 26а).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 11

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

16,5

25,5

Рабочее

освещение

пролета H-L,

оси 26а-40

Рабочее

освещение

пролета L-N,

оси 26а-40

Освещение

светотехнических

площадок

пролета H-N,

оси 26а-40

N6.3

1,19

1,8

QF3

BA47-100

C6

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
,
5

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C

QF3, QF4 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=6 А, х-ка С

ІЕК
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
,
 
т
и

п
 
и

д
и

а
м

е
т
р
 
т
р
у
б

ы

д
л

и
н
а
,
 
м

с
п
о
с
о
б

 
п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=33,0 кВт

Рр=33,0 кВт

Iр=51,0 А

cosφ=0,98

2ЩАО6

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩАО6

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N6.2а

BA47-100

C100

1QF

1 IEK

QF1-QF4 4

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=100 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C50

N6.1а

16,5

25,5

QF3

BA47-100

C50

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

QF4

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩАО6

(Ряд N, ось 26а).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 12

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

16,5

25,5

Аварийное

освещение

пролета H-L,

оси 26а-40

Аварийное

освещение

пролета L-N,

оси 26а-40

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
,
 
т
и

п
 
и

д
и

а
м

е
т
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т
р
у
б

ы

д
л

и
н
а
,
 
м

с
п
о
с
о
б

 
п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=34,2 кВт

Рр=34,2 кВт

Iр=52,8 А

cosφ=0,98

2ЩО7

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩО7

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N7.2

BA47-100

C100

1QF

1 IEK

QF1, QF2,

QF5

3

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=100 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C50

N7.1

16,5

25,5

QF4

BA47-100

C6

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

QF5

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩО7

(Ряд N, ось 26а).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 13

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

16,5

25,5

Рабочее

освещение

пролета N-P,

оси 26а-40

Рабочее

освещение

пролета P-Q,

оси 26а-40

Освещение

светотехнических

площадок

пролета N-Q,

оси 26а-40

N7.3

1,19

1,8

QF3

BA47-100

C6

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
,
5

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C

QF3, QF4 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=6 А, х-ка С

ІЕК
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
,
 
т
и

п
 
и

д
и

а
м

е
т
р
 
т
р
у
б

ы

д
л

и
н
а
,
 
м

с
п
о
с
о
б

 
п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=33,0 кВт

Рр=33,0 кВт

Iр=51,0 А

cosφ=0,98

2ЩАО7

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩАО7

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N7.2а

BA47-100

C100

1QF

1 IEK

QF1-QF4 4

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=100 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C50

N7.1а

16,5

25,5

QF3

BA47-100

C50

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

QF4

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩАО7

(Ряд N, ось 26а).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 14

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

16,5

25,5

Аварийное

освещение

пролета N-P,

оси 26а-40

Аварийное

освещение

пролета P-Q,

оси 26а-40

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
,
 
т
и

п
 
и

д
и

а
м

е
т
р
 
т
р
у
б

ы

д
л

и
н
а
,
 
м

с
п
о
с
о
б

 
п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=34,2 кВт

Рр=34,2 кВт

Iр=52,8 А

cosφ=0,98

2ЩО8

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩО8

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N8.2

BA47-100

C100

1QF

1 IEK

QF1, QF2,

QF5

3

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=100 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C50

N8.1

16,5

25,5

QF4

BA47-100

C6

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

QF5

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩО8

(Ряд N, ось 41).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 9

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

16,5

25,5

Рабочее

освещение

пролета H-L,

оси 40-54

Рабочее

освещение

пролета L-N,

оси 40-54

Освещение

светотехнических

площадок

пролета H-N,

оси 40-54

N8.3

1,19

1,8

QF3

BA47-100

C6

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
,
5

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C

QF3, QF4 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=6 А, х-ка С

ІЕК
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
,
 
т
и

п
 
и

д
и

а
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е
т
р
 
т
р
у
б

ы

д
л

и
н
а
,
 
м

с
п
о
с
о
б

 
п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=33,0 кВт

Рр=33,0 кВт

Iр=51,0 А

cosφ=0,98

2ЩАО8

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩАО8

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N8.2а

BA47-100

C100

1QF

1 IEK

QF1-QF4 4

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=100 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C50

N8.1а

16,5

25,5

QF3

BA47-100

C50

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

QF4

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩАО8

(Ряд N, ось 41).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 12

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

16,5

25,5

Аварийное

освещение

пролета H-L,

оси 40-54

Аварийное

освещение

пролета L-N,

оси 40-54

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б
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л

я
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л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=34,2 кВт

Рр=34,2 кВт

Iр=52,8 А

cosφ=0,98

2ЩО9

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩО9

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N9.2

BA47-100

C100

1QF

1 IEK

QF1, QF2,

QF5

3

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=100 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C50

N9.1

16,5

25,5

QF4

BA47-100

C6

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

QF5

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩО9

(Ряд N, ось 41).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 17

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

16,5

25,5

Рабочее

освещение

пролета N-P,

оси 40-54

Рабочее

освещение

пролета P-Q,

оси 40-54

Освещение

светотехнических

площадок

пролета N-Q,

оси 40-54

N9.3

1,19

1,8

QF3

BA47-100

C6

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
,
5

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C

QF3, QF4 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=6 А, х-ка С

ІЕК
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
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н
и
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к
а
б
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л

я
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и
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т
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б

ы
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л
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а
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м

с
п
о
с
о
б

 
п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=33,0 кВт

Рр=33,0 кВт

Iр=51,0 А

cosφ=0,98

2ЩАО9

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩАО9

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N9.2а

BA47-100

C100

1QF

1 IEK

QF1-QF4 4

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=100 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C50

N9.1а

16,5

25,5

QF3

BA47-100

C50

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

QF4

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

Щит рабочего освещения 2ЩАО9

(Ряд N, ось 41).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 18

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

16,5

25,5

Аварийное

освещение

пролета N-P,

оси 40-54

Аварийное

освещение

пролета P-Q,

оси 40-54

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и
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я
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а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=25,1 кВт

Рр=25,1 кВт

Iр=38,9 А

cosφ=0,98

2ЩО10

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩО10

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N10.2

BA47-100

C80

1QF

1 IEK

QF2, QF5 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=80 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C25

N10.1

7,5

11,6

QF4

BA47-100

C6

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

QF5

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
4

Щит рабочего освещения 2ЩО10

(Ряд N, ось 53).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 19

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

16,5

25,5

Рабочее

освещение

пролета M-O,

оси 40-54

Рабочее

освещение

пролета M-O,

оси 40-54

Освещение

светотехнических

площадок

пролета M-O,

оси 40-54

N10.3

1,13

1,8

QF3

BA47-100

C6

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
,
5

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C

QF3, QF4 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=6 А, х-ка С

ІЕК

QF1 1

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=25 А, х-ка С

ІЕК
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
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к
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р
о
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л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=24,0 кВт

Рр=24,0 кВт

Iр=37,1 А

cosφ=0,98

2ЩАО10

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩАО10

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N10.2а

BA47-100

C80

1QF

1 IEK

QF2, QF3 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=80 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C25

N10.1а

7,5

11,6

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

QF4

BA47-100

C25

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
4

Щит рабочего освещения 2ЩАО10

(Ряд N, ось 53).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 20

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

16,5

25,5

Аварийное

освещение

пролета M-O,

оси 40-54

Аварийное

освещение

пролета M-O,

оси 40-54

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C

QF1, QF4 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=25 А, х-ка С

ІЕК

QF3

BA47-100

C50
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и
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а
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о
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а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=25,1 кВт

Рр=25,1 кВт

Iр=38,9 А

cosφ=0,98

2ЩО11

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩО11

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N11.2

BA47-100

C80

1QF

1 IEK

QF2, QF5 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=80 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Резерв

QF1

BA47-100

C25

N11.1

7,5

11,6

QF4

BA47-100

C6

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
6

QF5

BA47-100

C50

ЩРн-36з-0 У2 IP54

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
4

Щит рабочего освещения 2ЩО11

(Ряд P, ось 53).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 21

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

16,5

25,5

Рабочее

освещение

пролета O-Q,

оси 40-54

Рабочее

освещение

пролета O-Q,

оси 40-54

Освещение

светотехнических

площадок

пролета O-Q,

оси 40-54

N11.3

1,13

1,8

QF3

BA47-100

C6

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
,
5

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C

QF3, QF4 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=6 А, х-ка С

ІЕК

QF1 1

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=25 А, х-ка С

ІЕК
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и
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к
а
б
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л
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п
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п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

N

PE

Ру=24,0 кВт

Рр=24,0 кВт

Iр=37,1 А

cosφ=0,98

2ЩАО11

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

Шит электрического освещения
2ЩАО11

QF

см. раздел ЭМ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

N11.2а

BA47-100

C80

Резерв

QF1

BA47-100

C25

N11.1а

7,5

11,6

QF2

BA47-100

C50

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
1
6

QF4

BA47-100

C25

ЩРн-36з-0 У2 IP54

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
F

R
L
S

 
5
х
4

Щит рабочего освещения 2ЩАО11

(Ряд P, ось 53).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 22

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

16,5

25,5

Аварийное

освещение

пролета O-Q,

оси 40-54

Аварийное

освещение

пролета O-Q,

оси 40-54

Резерв

А,B,C А,B,C А,B,C А,B,C

QF3

BA47-100

C50

1QF

1 IEK

QF2, QF3 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=80 А, х-ка С

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=50 А, х-ка С

ІЕК

ІЕК

Корпус на 36 модулей ЩРн-36з-0 У2, габаритом 540х330х120, ІР54

QF1, QF4 2

Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=25 А, х-ка С

ІЕК
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Щит наружного освещения 2ЩНО1

(Ряд Н, ось 26).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 23

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

N

PE

Ру=1,7 кВт

Рр=1,7 кВт

Iр=2,6 А

cosφ=0,95

2ЩНО1

QF

L1,L2,L3

QF1

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

1

Шит электрического освещения

QF

Выключатель автоматический BA47-100, 3р, Iном.=16 А, х-ка С

QF1; QF4
Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=6 А, х-ка C

2

2ЩНО1

1

QF2; QF3 2

QF2

N1.1н

2,6

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
1
,
5

Выключатель автоматический BA47-100, 3р, Iном.=6 А, х-ка C

Контактор модульный, КМ20-40М, 4р, Iном.=20 А

КМ1

А,В,С

1,68

 Астрономическое реле времени PCZ-525 "F&F"1

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
,
 
т
и

п
 
и

д
и

а
м

е
т
р
 
т
р
у
б

ы

д
л

и
н
а
,
 
м

с
п
о
с
о
б

 
п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

Астрономический

таймер

А

КМ1

КМ20-40М

ВВГнг(А)-LS 2х1,5

Ручное

управление

ЩРн-24з-0 У2 IP54

Корпус на 24 модуля ЩРн-24з-0 У2, габаритом 410х330х120, ІР54

1 IEK

QF3

1 2 3 4

5 6 7 8

PCZ-525

QF4

Резерв

см. раздел ЭМ

BA47-100

C6

BA47-100

C6

BA47-100

C6

BA47-100

C6

BA47-100

C16

IEK

IEK

IEK

IEK

Наружное освещение

(на фасаде)

пролета Н,

оси 1-29

Резерв
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Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Щит наружного освещения 2ЩНО2

(Ряд Q, ось 41).

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 24

9035.2-1.1-ИОС1-ЭО1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

N

PE

Ру=1,7 кВт

Рр=1,7 кВт

Iр=2,6 А

cosφ=0,95

2ЩНО2

QF

L1,L2,L3

QF1

Поз.

обознач.

Наименование Кол.

Примеч.

1

Шит электрического освещения

QF

Выключатель автоматический BA47-100, 3р, Iном.=20 А, х-ка С

QF1; QF4
Выключатель автоматический BA47-100, 1р, Iном.=6 А, х-ка C

2

2ЩНО1

1

QF2; QF3 2

QF2

N2.1н

5,2

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L
S

 
5

х
2
,
5

Выключатель автоматический BA47-100, 3р, Iном.=10 А, х-ка C

Контактор модульный, КМ20-40М, 4р, Iном.=20 А

КМ1

А,В,С

3,36

 Астрономическое реле времени PCZ-525 "F&F"1

Данные

питающей сети

Сборные шины

Защитный аппарат

отходящейлинии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

М
а
р
к
а
 
и

 
с
е
ч
е
н
и

е

 
к
а
б

е
л

я
,
 
т
и

п
 
и

д
и

а
м

е
т
р
 
т
р
у
б

ы

д
л

и
н
а
,
 
м

с
п
о
с
о
б

 
п
р
о
к
л

а
д

к
и

Условное изображение

№ группы

Фаза

Установленная мощность,

Ру, кВт

Расчетный ток, Iу, А

Наименование

потребителей

Защитный аппарат

входной линии.

Характеристика,

номинальный ток,

расцепитель, А

Астрономический

таймер

А

КМ1

КМ20-40М

ВВГнг(А)-LS 2х1,5

Ручное

управление

ЩРн-24з-0 У2 IP54

Корпус на 24 модуля ЩРн-24з-0 У2, габаритом 410х330х120, ІР54

1 IEK

QF3

1 2 3 4

5 6 7 8

PCZ-525

QF4

Резерв

см. раздел ЭМ

BA47-100

C6

BA47-100

C10

BA47-100

C10

BA47-100

C6

BA47-100

C20

IEK

IEK

IEK

IEK

Наружное освещение

(на фасаде)

пролета R-Q,

оси 1-68

Резерв
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Условные обозначения

- светильник светодиодный, мощностью 500 Вт, IP 67, установленный на

светотехническом мостике

- щит рабочего освещения

- щит аварийного освещения

- светильник светодиодный, мощностью 20 Вт, IP 67, установленный на

стойке, на перилах ограждения.

M

O

Q

 

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ "

План сетей осветительного

оборудования

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 1

9035.2-1.1-ИОС1-ЭОП1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Колюпанов

Проверил

Разработал

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

10.24 

План сетей осветительного оборудования

Нормы освещенности приняты в соответствии с СП 52.13330.2016.11.

цвета.

На светильниках аварийного освещения должна быть нанесена буква "А" красного 10.

клеммных колодок. При монтаже ответвительных коробок обеспечить доступ к ним.

Соединения жил кабелей в ответвительных коробках производить посредством 9.

защитными проводниками и металлическими изделиями.

При монтаже обеспечить отсутствие контакта рабочих нулевых проводок с 8.

- в перфорированном лотке, по строительным конструкциям.

- в трубе из полиамида, по строительным конструкциям;

- по кабельным конструкциям совместно с силовыми кабелями;

Кабели прокладывать:7.

медными жилами и изоляцией, не распространяющей горение.

Групповые сети выполнить кабелями марки ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS с6.

меди.

предварительно опрессовав концы РЕ проводников наконечниками из луженной 
Все соединения РЕ проводников с металлическими частями производить болтами, 5.

соответствии с п. 1.7.76, ПУЭ изд. 7.

помощи нулевого защитного проводника РЕ распределительной и групповой сети в 
электроприемников, которые могут оказаться под напряжением, заземлить при 
Все  металлические части корпусов щитов, светильников и других 4.

среды в местах их установки в соответствии с требованиями ПУЭ изд. 7.

Степени защиты светильников, выключателей определены на основе состояния 3.

проводился в соответствии с требованиями ПУЭ, гл. 1.3, п.п. 1.4.9, 7.1.33.

Выбор сечения кабелей (проводов) 
групповых и распределительных линий

 2.

Электроснабжение осуществляется в разделе ЭМ.1.
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Эскиз установки консольного светильника на стене

Светильник

Стена

П-образный профиль

Шпилька М6 (4 шт.)

Кронштейн

Колонна

Условные обозначения

Консольный светильник VL-ROAD, 140 Вт

Кабельная линия 0,4 кВ

Щит наружного освещения

1. Наружное освещение выполнено светильниками установленными на фасаде здания .

2. Мощность наружно освещения - 5,04 кВт.

3. Питание щитов осуществляется в разделе ЭМ.

4. Используются светильники VL-ROAD 140-01 (140 Вт.).

5. Светильники на фасадах и металлоконструкциях зданий устанавливать в верхней их части .

6. Кабель для подключения светильников на зданиях прокладывать по верхней внутренней части

стен или металлоконструкций. Ответвление производить в ответвительных коробках, посредством

нажимных клеммников.

7. Управление освещением осуществляется астрономическим реле времени (автоматически) и

выключателем (ручное управление).

8. Освещенность подъездных автомобильных дорог - 10 лк., тротуаров, ж/д путей и стоянки для

автомобилей - 5 лк.

9. Заземление дверцы шкафа выполняется изготовителем оборудования . Корпус шкафа заземлить

при помощи провода ПуГВ 1х10, наконечников 2D8 и флажков Ф25 У2,5.

План наружного электроосвещения

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

10.24

10.24

10.24

10.24

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

П 2

9035.2-1.1-ИОС1-ЭОП1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково "

Колюпанов

Проверил

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

Терещенко

План наружного освещения

10.24
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